
18/03/2026Fecha Recepción

Fecha Emisión del informe

PLAZA ESPAÑA Nº 12
CADIAR-GRANADA
GRANADA 18440 

AGUA CONSUMO HUMANOTipo de muestra

NARILA-ESCUELAS

23/03/2026

PLÁSTICO ESTÉRIL CON Y SIN TIOSULFATO  

LAB.ALVE-GESIMA PNT-M-00 J.MARTINEZ

Fecha Toma Muestra

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

Recogida por

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

Envase utilizado

18/03/2026
Informe Nº: A / 27674

Solicitante

21/03/2026Fecha Final Análisis

Fecha Inicio Analisis 18/03/2026

ANALISIS CONTROL GRIFO CONSUMIDOR

ALVE-GESIMA
LABORATORIO DE ANALISIS

C/CARBON,123 PORTAL 1 1º 1 
4009 - ALMERIA

Tlno. 950229635    Fax 
E.Mail alvegesima@gmail.com 

Parámetros UnidadesResultados Valor Legislado Metodología P.N.T.
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A.PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
Recuento Escherichia coli 0ufc/100ml UNE-EN ISO 9308-1:20140 PNTAG17

B.PARAMETROS QUIMICOS
Cobre 2.0mg/l Espectrofotometria<0.05 PNTAG12

Plomo 10ug/l ICP-masas<10 Subcontrat
ado

C.PARAMETROS INDICADORES CALIDAD
Recuento bacterias Aerobias Totales a 22° C 100 UFC/mlufc/ml UNE-EN ISO 6222:1999<1 PNTAG02

Cloro libre residual 0.2-1.0mg/l Espectrofotometria0.72 PNTAG12

Conductividad 2500 a 20ºCµS/cm Electrometria323 PNTAG14

pH 6.50-9.50udes. pH Electrometria7.8 PNTPH00

Turbidez 0.8 deposito-ETAP, 4
Red

U.N.F. Nefelometria0.3 PNTAG13

D.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
Color 15mg/l Pt/Co Espectrofotometría<2 PNT-AG12

Legislación relativa a la muestra
RD 3/2023

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe. Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el 
consentimiento del Laboratorio.
Conforme a ISO 8199: Valores microbiológicos de 1 a 2 colonias indican presencia y de 3 a 9 indican recuento estimado.
Recuento de bacterias aerobias a 22ºC:siembra en profundidad en YEA, 22ºC+/-2 y 68+/-4h.

Josefa Miras Maldonado
Técnico A. Microbiologia

Juana MªMartinez Moreno
Técnico Area F-Q

Página 1 de 1Sistema de gestión de la calidad UNE ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas con número ES121067-1.
Laboratorio autorizado por la Junta de Andalucía AN-ROEC/24/067.Análisis sin válidez oficial a efectos del art.16 del Decreto 1945/1983


